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WSTĘP 
Pragniemy podziękować Państwu za zaufanie i pogratulować wyboru doskonałych produktów 

Husky. Jest to znakomita inwestycja, która spełni oczekiwania i potrzeby w nadchodzących 

latach. Koncept Husky Pro jest unikalnym i opatentowanym systemem centralnego 

odkurzania. Są one produkowane i sprawdzane przez wykwalifikowany personel, który 

zostały w tym celu specjalnie przeszkolony. Należy przestrzegać poprawności instalacji oraz 

prawidłowych metod użytkowania, aby zapewnić Państwa systemowi maksymalną wydajność 

oraz uniknąć niepotrzebnych telefonów do serwisu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją. 

 

UWAGA! 
Nigdy nie zasysać płynów ani gazów łatwopalnych. 

Nigdy nie zasysać popiołu. 

Husky nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tych wytycznych. 
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JAK DZIAŁA SYSTEM 
 

Jednostki centralnego odkurzania Husky PRO są przeznaczone do sprzątania zarówno 

odpadów suchych jak i cieczy. Zbiornik nie jest opróżniany ręcznie, ponieważ system 

podłączony jest bezpośrednio do rur, przez które ścieki odprowadzane są automatycznie. 

 

SEKWENCJA OPERACJI 
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Krok 1 

Jednostka wyłączona 
Krok 2 

Uruchomienie: Brud zostaje zassany 

a woda zaczyna wypełniać zbiornik 

urządzenia 

Gumowy zawór jest 

zamknięty 
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Krok 3 

Napływająca woda osiąga 

maksymalny poziom po ok . 10 

minutach 

Krok 4 

Po zetknięciu wody z elektrodami 

następuje automatyczne 

odprowadzenie ścieków do 

kanalizacji (trwa to ok. 20s) 

Następuje kontakt 

wody z elektrodami 

Gumowy zawór 

otwiera się 
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RODZAJE JEDNOSTEK 
 

Zakupili Państwo jeden z następujących modeli. Prosimy zidentyfikować, który z nich i 

odczytać informacje na jego temat. Numer modelu znajduje się na etykiecie technicznej na 

lewym boku urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Model 
AIR 

WATTS 
mmH20 l/s dB 

Liczba 

silników 
AMPS Pojemność Wymiary 

PRO300 

DF1A150-HU 
700 3300 80,6 66 1 8 18l 30cm x 93cm 

PRO400 

DF2A310-HU 
2 x 355 4064 54,2 68 2 10,8 29l 38cm x 122,5cm 

PRO500 

DF2A31-HU 
2 x 355 4064 54,2 68 2 10,8 29l 38cm x 122,5cm 

PRO600 

DF2A32-HU 
4 x 355 4064 94,4 78 4 

2 X 

10,8 
29l 38cm x 122,5cm 

 

 

 

Etykieta techniczna 
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OPCJONALNE URZĄDZENIE BOOSTER 
 

Booster – silnik wspomagający dostępny w niektórych modelach. Montowany jest w celu 

dodania dodatkowej mocy urządzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Model 
AIR 

WATTS 
mmH20 l/s dB 

Liczba 

silników 
AMPS Wymiary 

Współpracuje z 

modelem 

BOOSTER 2 x 355 4064 54,2 78 2 11 30cm x 93cm DF2A31-HU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli system PRO wyposażony został w pomocnicze 

gniazdo 24V, dodatkowe urządzenia Booster można 

dołożyć w dowolnym czasie.  
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OPCJA DOLNEGO ZBIORNIKA 
 

Zalety dolnego zbiornika: 

 Ułatwia konserwację. 

 Ułatwia usunięcie ponadgabarytowych materiałów lub nagromadzonych 

włosów/sierści, papieru, itp. 

 Szczególnie zalecane, jeśli urządzenie jest używane przez wielu użytkowników 

(zastosowanie komercyjne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zamówienie kupującego standardowy zbiornik (we wszystkich modelach) może zostać 

zastąpiony przez system dolnego zbiornika. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem, 

aby uzyskać więcej informacji. 

 

 

W celu uproszczenia ilustracji, należy pamiętać, że modele fabryczne przedstawione w tym 

podręczniku to modele ze standardowym zbiornikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

System dolnego zbiornika Standardowy zbiornik 
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OPIS JEDNOSTEK 

 
PRO300 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

rura ssąca podejście zimnej wody 

tłumik  

Audioprotek 

rura wlotowa 

przewód zasilający 

wtyczka 24V 

odprowadzenie zanieczyszczeń 

50mm 

rura wylotowa 

jednostka 1- silnikowa 

wizjer 

o-ring 

szybka wizjera 
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PRO400 
 

 

tłumik  

Audioprotek 

rura wlotowa 

przewód zasilający 

wtyczka 24V 

odprowadzenie zanieczyszczeń 

50mm 

rura wylotowa 

jednostka 2-silnikowa 
wizjer 

o-ring 

szybka wizjera 

tłumik  

Audioprotek 

podejście zimnej wody 

zawór gumowy 

rura ssąca 
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PRO500 
 

 
 

tłumik  

Audioprotek 

rura wlotowa 

przewód zasilający 

wtyczka 24V 

rura wylotowa 

jednostka 2-silnikowa 

wizjer 

o-ring 

szybka wizjera 

tłumik  

Audioprotek 

podejście zimnej wody 

zawór gumowy 

odprowadzenie zanieczyszczeń 

76mm 

rura ssąca 
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PRO600 

 
 

 

 

 

 

 

tłumik  

Audioprotek 

rura wlotowa 

przewód zasilający 

wtyczka 24V 

rura wylotowa 

jednostka 2-silnikowa 

wizjer 

o-ring 

szybka wizjera 

tłumik  

Audioprotek 

podejście zimnej wody 

zawór gumowy 

rura wylotowa 

tłumik  

Audioprotek 

tłumik  

Audioprotek 

przewód 

zasilający 

2-silnikowe urządzenie Booster wtyczka 24V 

odprowadzenie zanieczyszczeń 

76mm 
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JAK DZIAŁA GUMOWY ZAWÓR 
 

 

Jak przedstawiono na stronach 4 i 5 niniejszej instrukcji, system PRO automatycznie 

odprowadza ścieki po około 10 minutach. Gumowy zawór umożliwia dostosowanie czasu, w 

którym urządzenie wyłączy się i ponownie uruchomi cykl pracy; domyślny czas to 20 sekund. 

 

DLACZEGO ZMIENIA SIĘ TEN PARAMETR? 

 
Parametr ten można zmieniać w przypadku modeli z systemem dolnego zbiornika. 

 W przypadku modelu z dolnym zbiornikiem urządzenie może ponownie włączyć się 

dopiero po przepłynięciu wszystkich zanieczyszczeń przez gumowy zawór.  

 Jeśli odpływ urządzenia znajduje się bardzo blisko rury prowadzącej do kanalizacji i 

w związku z tym jest mniej ograniczeń co do ilości ścieków, które muszą być 

usunięte, czas opróżniania może wynosić jedynie 15 sekund. 

 Jeśli średnica rury prowadzącej do kanalizacji jest mniejszy i ogranicza ilość wody, 

która może być usunięta, może być konieczne wydłużenie czas opróżniania do ponad 

20 sekund. 

 

 

 

 

CZAS OPRÓŻNIANIA 

Minimalny: 5 sekund 

Maksymalny: 35 sekund 

 

 

 

 

 

 

 

USTAWIANIE CZASU OPRÓŻNIANIA 

Naciśnij tylko na jeden guzik, aby ustawić czas na 5, 10 lub 20 sekund. Lub naciśnij 

kolejno na dwa lub trzy guziki, aby ustawić odpowiedni czas. 

 

 

Przykład: 

 

 
Ustawiania czasu można dokonać tylko jeśli urządzenie jest w użyciu (nie podczas 

usuwania zanieczyszczeń). 

Czas opróżniania 25sekund 
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INSTALACJA JEDNOSTKI  
  

 

GDZIE ZAINSTALOWAĆ JEDNOSTKĘ 

 
Zalecamy zamontowanie jednostki na najniższym poziomie budynku. Najlepszą lokalizacją 

zazwyczaj są okolice głównej rury ściekowej budynku w piwnicy. Do jednostki musi zostać 

podłączone zasilanie zimnej wody. Jeśli budynek nie posiada piwnicy urządzenie może zostać 

zamontowane w garażu lub kotłowni. 

 

MINIMALNE ODLEGŁOŚCI 

 
Ważne jest aby urządzenie zamontować w miejscu, w którym będzie łatwy dostęp do jego 

serwisowania i usuwania odpadów. Poniżej znajdują się minimalne wymiary: 

 

 
 

 

Dla modeli ze standardowym zbiornikiem dno syfonu w kształcie litery „P” powinno być 

zamontowanie na wysokości 38cm od podłogi. 

Jeśli jest to możliwe, zalecane jest jednak zamontowanie syfonu na wysokości 66cm, tak aby 

w razie potrzeby było możliwe podstawienie wiadra pod jednostkę podczas demontażu 

syfonu. 

25 cm 

38 cm 

136 cm 

(Pro300 

123cm) 

60 cm 

25 cm 

60 cm 

 

( 

 

38 cm 

174 cm 

(Pro300 

162cm) 
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1. MONTAŻ URZĄDZENIA NA ŚCIANIE  

 
 Szczypcami do cięcia przeciąć zabezpieczenia wspornika ściennego 

umieszczonego z tyłu jednostki. 

  
 

 Przymocuj uchwyt do ściany za pomocą pięciu śrub dostarczonych wraz z 

urządzeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetnij opaskę 

W przypadku ścian zbudowanych 

z płyt karton-gips zalecę się 

instalację drewnianego panelu, 

który przykręca się do ściany dla 

lepszej stabilności  

Sugerowane odległości od podłogi: 

 instalacja standardowa: 125cm; 

 instalacja jednostki z dolnym 

zbiornikiem: 

 zbiornik: 100cm 

 jednostka 165cm 

  

Płyta karton-gips Drewniany panel 
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 Unieść jednostkę i wsunąć na 

uchwyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMIEJSCOWIENIE DOLNEGO ZBIORNIKA 

 
 Jeśli urządzenie wyposażone jest w dolny zbiornik, powtórz te same czynności, 

aby przymocować go do ściany. 

 

 

UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA BOOSTER 
 

 Jeśli urządzenie jest wyposażone w jedno lub więcej urządzeń Booster, powtórz te 

same kroki, aby przymocować je do ściany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każde urządzenie Booster może być dowolnie zainstalowane względem jednostki 

centralnej. 

Jednak zaleca się, by liczba kolan ograniczona została do minimum, aby zoptymalizować 

przepływ powietrza i wydajność urządzeń. 

 

Optymalne podłączenie Nie zalecane 
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2. PODŁĄCZENIE WODY I RUROCIĄGU SSĄCEGO 
 

 Podłącz zasilanie zimnej wody do wodnego zaworu na urządzeniu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podłączyć rurociąg ssącą przy pomocy opaski . 

Rury powinny zostać mocno wciśnięte  - NIE używać kleju do montażu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podłączyć rurociąg ssący do urządzenia i zabezpieczyć opaską 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opaska 

Praktyczny trójnik do serwisu 

i napraw 

(W razie potrzeby użyć 

szczoteczki do czyszczenia 

wewnętrznej powierzchni rur) 

 

opaska 
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UMIEJSCOWIENIE WTRYSKIWACZA WODNEGO NA TRÓJNIKU 

 
Niektóre jednostki są wyposażone w dwa wtryskiwacze wodne. W tym przypadku ważne jest, 

aby były one ustawione naprzeciwko siebie tak, aby woda obejmowała większą powierzchnię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PODŁĄCZENIE ZASILANIA WODY 
 

 Podłączyć zawór wodny na urządzeniu do węża podłączonego do wtryskiwacza wody 

znajdującego się na trójniku.  
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4. PODŁĄCZENIE WYLOTU POWIETRZA 
 

 Podłączyć wylot powietrza do 

urządzenia, zabezpieczając opaską 

(nie sklejać!).Dla wszystkich 

jednostek Husky PRO konieczne 

jest wyprowadzenie wyrzutu 

powietrza na zewnątrz budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jednostkach 2-silnikowych wylot powietrza znajduje się na górze urządzenia. W 

jednostkach z 1 silnikiem wylot powietrza znajduje się z boku urządzenia. 

 

WYLOT POWIETRZA Z URZĄDZENIEM BOOSTER 

 

Ważne! Jeśli Twoje urządzenie zawiera jeden lub kilka urządzeń Booster, każdy z nich 

musi być wyposażony w niezależny wylot powietrza. 

 

  

 

 

 

 

Rura 

wylotowa 

rurociąg ssący 
wylot powietrza rurociąg 

ssący 

wylot powietrza 2 

wylot powietrza 1 

Model bez urządzenia Booster Model z urządzeniem Booster 
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STALOWY TŁUMIK 
 

Niektóre jednostki 

wyposażone są w (czerwony) 

stalowy tłumik do 

pochłaniania hałasu 

wytwarzanego przez 

mocniejsze silniki jednostek 

centralnych.  

 

W przeciwieństwie do 

plastikowych tłumików, tłumik 

ze stali musi być 

zainstalowany na ścianie. 

Instalacja montażu dostarczana 

jest wraz z tłumikiem.   

 

 

 

 

5. PODŁĄCZENIE RURU ŚCIEKOWEJ 

 

Model PRO 300 
 

Połączyć elementy rurociągu ściekowego, tak jak pokazano na rysunku poniżej, 

zabezpieczyć opaską dostarczoną wraz z jednostką. 

 

 

 
 

 

 

stalowy 

tłumik 
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POZOSTAŁE MODELE (PRO500 I PRO600) 
 

 Połączyć elementy rurociągu ściekowego, tak jak pokazano na zdjęciu poniżej, 

zabezpieczyć opaską dostarczoną wraz z jednostką. 

 

 

 

 

 

 

 

6. DODANIE TŁUMIKA AUDIOPROTEK 
 

 

 

 

 

 

 Instrukcje dotyczące montażu 

tłumika Audioprotek znajdują 

się w instrukcji wewnątrz 

opakowania. 

 

Modele wyposażone w jeden 

silnik posiadają tylko jeden tłumik 

Audioprotekt znajdujący się w 

górnej części jednostki. 

 

 

 

 

 Widok tyłu jednostki 

(Model PRO400) 
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INSTALACJA SYSTEMU RUR 
 

SCHEMAT INSTALACJI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 

 
 

 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI INSTALACJI GNIAZD SSĄCYCH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

spadek 

Zawsze należy zachować 

niewielki spadek rurociągu 

w kierunku jednostki 

Na najwyższym poziomie 

(koniec instalacji) 
Na środkowym poziomie Na pierwszym poziomie 

(połączenie z instalacją 

pod posadzką) 
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SCHEMAT INSTALACJI W BUDYNKACH KOMERCYJNYCH 
 

 
 

Zawsze należy zachować niewielki spadek rurociągu w kierunku jednostki. 

 

 

MOŻLIWOŚCI INSTALACJI GNIAZD SSĄCYCH 

 
 

 

 

 

 

 

Instalacja prowadzona 

pod sufitem 

Instalacja prowadzona 

pod posadzką 

spadek 

spadek 

W piwnicy 

(podłączenie do instalacji 

pod sufitem) 

Gniazda „plecami” do siebie 
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ZASILANIE ELEKTRYCZNE 
 

Wszystkie jednostki centralne występujące w tej instrukcji są wyposażone w kabel zasilający. 

Gniazdko elektryczne musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia. Każda jednostka 

centralna oraz urządzenie Booster musi posiadać oddzielny obwód elektryczny. Na stronie 24 

znajduje się szczegółowy schemat z połączeniami dla danego modelu. 

 

PROCEDURA PODŁĄCZENIA 
 

 Zainstaluj 24-woltowe 

przewody (podłączenie 

wszystkich gniazd ssących) do 

urządzenia. 

 Jeśli urządzenie zawiera jeden 

lub kilka busterów, 24-woltowe 

przewody muszą być 

podłączone do każdej głowicy 

jak pokazano na następnej 

stronie (patrz schemat danego 

modelu). 

 Podłącz urządzenie do gniazdka 

elektrycznego przewodem 

zasilającym. 

 Odkurzacz jest gotowy do użytku. 

 

 

 

PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEGO I NIEPRAWIDŁOWEGO 

PODŁĄCZENIA 

 

 

 

 

Przewód 

24Volt 
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SCHEMAT PRAWIDŁOWEGO POŁĄCZENIA DANEGO MODELU 

 

 

 

 

Jeśli, mimo prawidłowego podłączenia, wystąpią problemy z przepięciami napięcia na 

obwodzie, zastosuj większy bezpiecznik w panelu elektrycznym. W celu uzyskania informacji 

należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-amp. obwód / 240V 

16-amp. obwód / 240V 

16-amp. obwód / 240V 

Przewody 24V  
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KONSERWACJA 
 

KONTROLA WIZUALNA 
 

System Automatik jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Raz na rok (lub w razie potrzeby) 

zaleca się kontrolę wizualną poprzez wizjer. Jeśli chcesz wyczyścić wnętrze urządzenia, 

przejdź do punktu „Regularna konserwacja”. 

 

REGULARNA KONSERWACJA 

 
W ramach regularnej konserwacji należy jedynie czyścić 

wnętrze urządzenia oraz usuwać obiekty, które mogą pozostać 

na dnie zbiornika (dotyczy modeli z dolnym zbiornikiem). 

 

 

Aby wykonać konserwację 

jednostki należy usunąć 

szybkę wizjera (patrz zdjęcie 

obok) obracając ja w lewo 

za pomocą uchwytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do czyszczenia użyj gąbki - szczególnie wyczyść 

ekran ochronny, dwie elektrody i, w razie potrzeby, 

zbiornik. 

 

Zablokowany ekran ochronny może zmniejszyć 

wydajność jednostki, a brudne elektrody mogą 

wysyłać niewłaściwe sygnały do jednostki co do 

cyklu opróżniania.  

 

Jednocześnie, zalecane jest, aby sprawdzić 

wzrokowo przewód doprowadzający wodę i zawór 

gumowy, aby upewnić się, że elementy obce nie 

utrudniają przepływu wody.   

 

 

 

 

 

elektrody doprowadzenie 

wody 

ekran ochronny 
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SZCZOTKI SILNIKA 
 

Każdy mechaniczny system wymaga minimalnej konserwacji i ten system nie jest wyjątkiem 

od reguły. Dlatego my zalecamy sprawdzać zużycie szczotek silnika po 500 godzinach pracy i 

w razie potrzeby wymienić. 

 

Średnia częstotliwość konserwacji: 

 Jednostki domowe  (Pro300 / Pro400): raz na 3 do 5 lat 

 Jednostki do zastosowań komercyjnych (Pro500 / Pro600): raz lub dwa razy w 

roku 

 

W razie potrzeby skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem w celu serwisu. 

 

 

RECYKLING  

 
Stare urządzenia zawierają cenne materiały, które mogą być poddane recyklingowi. Takich 

urządzeń NIE NALEŻY wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi, prosimy o 

odpowiednią segregację i złożenie w/w urządzeń w odpowiednich punktach ich zbierania. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

JEDNOSTKA NIE WŁĄCZA SIĘ 
 

Rozwiązanie: 

1) Sprawdź wyłącznik w panelu elektrycznym. 

2) Sprawdź bezpiecznik obwodowy. 

3) Sprawdź 24-woltowy obwód w następujący sposób: 

a. Spróbuj metalowym przedmiotem zamknąć obwód elektryczny w gnieździe 

ssącym (np. monetą). 

  Jeśli urządzenie uruchamia się, wąż jest uszkodzony. 

  Jeśli urządzenie nie uruchamia się, należy sprawdzić, czy 24-voltowe  

przewody są prawidłowo podłączone do urządzenia. 

b.  Spróbuj za pomocą metalowych przedmiotów zamknąć obwód elektryczny 

między dwoma zaciskami obwodu 24-voltowego w urządzeniu (na przykład, 

śrubokrętu). 

 Jeśli urządzenie uruchamia się, 24-woltowe przewody są albo wyciągnięte, 

albo odłączone od jednego z gniazd ssących. 

  Jeśli urządzenie nie uruchomi się , obwód elektryczny jest uszkodzony. 

 

 

 

JEDNOSTKA NIE WYŁĄCZA SIĘ 
 

Rozwiązanie:  

1) Sprawdzić obwód 24-woltowy w następujący sposób: 

a. Odłączyć jeden z dwóch przewodów w obwodzie 24-woltowych urządzenia 

 Jeśli urządzenie wyłącza się, problemem może być to, że dwa  

24-woltowe przewody stykają się gdzieś lub gniazdo ssące jest 

uszkodzone 

 Jeśli urządzenie nie wyłącza się, obwód elektryczny jest uszkodzony. 

Odłącz przewód zasilający. 

 

 

 

SERWIS I ZOBOWIĄZANIA 

 
Nasze zobowiązanie: zaspokoić Państwa wszystkie potrzeby 

Chcąc zapewniać klientom możliwie najlepsze produkty, zapraszamy do przekazywania nam 

wszelkich uwag i sugestii. Pragniemy nieustannie rozwijać pełne zaangażowanie w 

dostarczaniu naszym klientom produktów najwyższej jakości spełniających lub 

przewyższających ich potrzeby.  
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Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek uwagi lub sugestie dotyczące naszych produktów i 

dystrybutorów, prosimy o kontakt 

 

 

e-mail info@topvac.pl 

Adres 

TopVac 

Zamysłowo, ul. Moderska 1A 

62-060 Stęszew 

Tel. 61 8177 043 fax 61 4157 471 

Skontaktuj się z lokalnym 

dystrybutorem 
  

Aby zapoznać się z 

wszystkimi naszymi 

produktami lub znaleźć 

dystrybutora zapraszamy 

Państwa na nasze strony 

internetowe 

www.topvac.pl 

www.odkurzaczehusky.pl 

 

WARUNKI GWARANCJI 
 

 

1. Producent Husky zapewnia bezawaryjne działanie swoich urządzeń w okresie gwarancji, 

a firma TopVac jako generalny importer w Polsce i gwarant zobowiązuje się w ramach 

gwarancji usunąc bezpłatnie wady powstałe z winy producenta. 

2. Gwarancja obejmuje tylko sytuacje, gdy urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z 

zaleceniami producenta, a odkurzacz jest prawidłowo eksploatowany zgodnie z instrukcją 

przedstawiona w tym podręczniku. 

3. Odkurzacz centralny może być użytkowany wyłącznie do zbierania kurzu domowego w 

prywatnych mieszkaniach i domach 

 W przypadku użytkowania odkurzacza w warunkach przemysłowych i użyteczności 

publicznej (np. hotele) gwarancja wynosi 2 lata. 

 

Okres gwarancji wynosi: 

 Jednostki centralne 5 lat; 

 Gniazda ssące 2 lata; 

 Akcesoria i zestawy sprzątające 2 lata; 

 Materiały instalacyjne 10 lat. 

 

4. Wady i uszkodzenia należy zgłąszać niezwłocznie u instalatora Husky. 

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie zasadniczo w terminie 

5 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy, w uzasadnionych sytuacjach 

(brak odpowiednich części zamiennych) czas wydłuzą się do 21 dni. 

6. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie centralnym w siedzibie generalnego 

importera TopVac lub u instalatora (sprzedawcy) Husky, sposób naprawy ustala gwarant. 

7. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone urządzenie (odkurzacz nie może 

zostać na stałe sklejony z instalacją PVC, do podłączenia z instalacją służy gięta rura 



 

29 

 

dostarczana zawsze z urządzeniem) w oryginalnym opakowaniu do miejsca naprawy na 

własny koszt lub skorzystać odpłatnie z firmy instalacyjnej, jeśli gwarancja zostanie 

uznana urządzenie zostanie naprawione i odesłane bezpłatnie. 

8. Kupujący podpisując kartę rejestracyjną akceptuje warunki gwarancji i obsługi. 

9. Gwarancja nie obejmuje: 

 Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika w skutek niewłaściwej eksploatacji i 

nieprzestrzegania instrukcji obsługi. 

 Wszelkich uszkodzeń termicznych, mechanicznych w tym też powstałych w czasie 

dostawy do serwisu. 

 Wymiany szczotek w silniku, bezpiecznika, baterii oraz filtrów. 

 Uszkodzeń powstałych podczas montażu jednostki oraz gdy urządzenie podłączone 

zostało do nieprawidłowo wykonanej instalacji – za fachowość i jakość wykonania 

instalacji ponosi odpowiedzialność firma instalacyjna. 

 Uszkodzeń wszystkich elementów systemu centralnego odkurzania powstałych z 

przyczyn zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie itd. 

 Wad powstałych ze stosowania części nie oryginalnych Husky, nie pochodzących od 

producenta. 

10. W przypadku spraw spornych właściwy jest sąd w Poznaniu. 

 

 

 

 

 


